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Comune di Oristano
Provincia di Oristano

OGGETTO: Interventi volti all'ottenimento del C.P.I. e per la sicurezza nel
compendio "ex Asilo Sancti Antonii" - 1° Lotto Funzionale

COMMITTENTE: Comune di Oristano

DIAGRAMMA CONTROLLI E INTERVENTI

Oristano, lì 24/05/2021
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01 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
TRADIZIONALI01.1 - Ascensori e montacarichi 

01.1.01 - Porte di piano
I13.1.31.1 - Lubrificazione ed 
ingrassaggio delle serrature e cerniereC13.1.31.2 - Controllo della 
funzionalità delle serrature.C13.1.31.3 - Verificare lo stato 
generale delle porte ed in particolare leC13.1.31.4 - Controllo del corretto 
funzionamento delle maniglie.C13.1.31.6 - Verificare la stabilità dei 
materiali utilizzati e che gli stessi siano01.2 - Impianto elettrico 

01.2.01 - Canalizzazioni in PVC
C13.3.3.1 - Controllo dello stato 
generale e dell'integrità dei contenitori C13.3.3.3 - Verificare la stabilità dei 
materiali utilizzati e che gli stessi siano01.2.02 - Gruppi di continuità
C13.3.8.2 - Verificare lo stato di 
funzionamento del quadro di parallelo C13.3.8.3 - Verificare l'efficienza delle 
batterie del gruppo di continuità C13.3.8.4 - Verificare la stabilità dei 
materiali utilizzati e che gli stessi siano01.2.03 - Gruppi elettrogeni
C13.3.9.1 - Controllo dello stato 
generale e dell'integrità dei gruppi C13.3.9.4 - Simulare una mancanza di
rete per verificare l'avviamento C13.3.9.5 - Verificare l'efficienza delle 
lampade di segnalazione, delle spie di C13.3.9.6 - Verificare la stabilità dei 
materiali utilizzati e che gli stessi siano01.2.04 - Quadri di bassa tensione
C13.3.15.1 - Verificare il corretto 
funzionamento della centralina di I13.3.15.2 - Pulizia generale 
utilizzando aria secca a bassa C13.3.15.3 - Verificare l'integrità dei 
condensatori di rifasamento e dei I13.3.15.4 - Eseguire il serraggio di 
tutti i bulloni, dei morsetti e degli C13.3.15.5 - Verificare l'efficienza 
dell'impianto di messa a terra dei C13.3.15.6 - Verificare il corretto 
funzionamento dei fusibili, degli C13.3.15.8 - Eseguire la misurazione 
dei livelli di inquinamento 02 - IMPIANTI DI SICUREZZA

02.1 - Impianto di sicurezza e 
antincendio02.1.01 - Accumulatori per gruppi di 
pressurizzazioneC14.3.1.1 - Verificare che la batteria si 
ricarichi dopo l'entrata in funzione; C14.3.1.3 - Controllare la stabilità 
dell'elemento e che il materiale 02.1.02 - Apparecchiatura di 

alimentazioneC14.3.2.1 - Verificare le connessioni 
dei vari elementi collegati alla I14.3.2.2 - Registrare e regolare tutti i 
morsetti delle connessioni e/o dei C14.3.2.3 - Controllare la stabilità 
dell'elemento e che il materiale 02.1.03 - Attivatore antincendio
I14.3.3.1 - Regolare le soglie di 
assorbimento e delle tensioni C14.3.3.2 - Verificare che l'indicatore 
di funzionamento sia efficiente. C14.3.3.3 - Verificare la corretta 
funzionalita dei dispositivi antincendio; 02.1.04 - Cassetta a rottura del vetro
C14.3.8.1 - Verificare che i componenti
della cassetta quali il vetro di C14.3.8.4 - Verificare la corretta 
funzionalita dei dispositivi antincendio; 02.1.05 - Centrale di controllo e 

segnalazioneI14.3.10.1 - Registrare e regolare tutti i
morsetti delle connessioni e/o dei C14.3.10.2 - Verificare le connessioni 
dei vari elementi collegati alla centrale.C14.3.10.3 - Eseguire la misurazione 
dei livelli di inquinamento I14.3.10.4 - Sostituire la batteria di 
alimentazione ausiliaria quando 
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02.1.06 - Gruppi soccorritori 
I14.3.37.1 - Registrare e regolare tutti i
morsetti delle connessioni e/o dei C14.3.37.2 - Verificare le connessioni 
dei vari elementi collegati ai gruppi I14.3.37.3 - Sostituire la batteria di 
alimentazione ausiliaria quando C14.3.37.4 - Controllare la stabilità 
dell'elemento e che il materiale 02.1.07 - Idranti a muro
C14.3.40.1 - Controllare lo stato 
generale degli idranti verificando I14.3.40.2 - Verificare la tenuta alla 
pressione di esercizio degli idranti.C14.3.40.3 - Verificare la corretta 
funzionalita dei dispositivi antincendio; 02.1.08 - Pannello degli allarmi
C14.3.54.1 - Verificare le connessioni 
del pannello allarme alla centrale. I14.3.54.2 - Registrare e regolare tutti i
morsetti delle connessioni e/o dei I14.3.54.3 - Sostituire la batteria di 
alimentazione ausiliaria quando C14.3.54.4 - Eseguire la misurazione 
dei livelli di inquinamento 02.1.09 - Porte antipanico
I14.3.57.2 - Lubrificazione ed 
ingrassaggio delle serrature e cerniereC14.3.57.4 - Verificare il 
posizionamento delle controbocchette C14.3.57.6 - Controllare che non vi 
siano ostacoli in prossimità degli spazi C14.3.57.7 - Controllo della loro 
funzionalità.I14.3.57.8 - Pulizia del telaio con 
prodotti detergenti non aggressivi C14.3.57.10 - Controllo del corretto 
funzionamento dei maniglioni e degli I14.3.57.11 - Registrazione maniglione
antipanico e lubrificazione degli C14.3.57.12 - Controllo delle parti in 
vista, delle finiture e dello strato di I14.3.57.13 - Regolazione del fissaggio
dei controtelai alle pareti.C14.3.57.14 - Controllare 
l'individuazione delle porte antipanico I14.3.57.15 - Regolazione del fissaggio
dei telai ai controtelai.C14.3.57.16 - Controllo uniformità dei 
vetri e delle sigillature vetro-telaio. C14.3.57.18 - Verificare la corretta 
funzionalita dei dispositivi antincendio; I14.3.57.19 - Verifica del corretto 
funzionamento di apertura-chiusura 02.1.10 - Porte REI
I14.3.58.2 - Lubrificazione ed 
ingrassaggio delle serrature e cerniereC14.3.58.3 - Verificare il 
posizionamento delle controbocchette C14.3.58.6 - Controllare che non vi 
siano ostacoli in prossimità degli spazi I14.3.58.7 - Pulizia del telaio con 
prodotti detergenti non aggressivi C14.3.58.8 - Controllo della loro 
funzionalità.C14.3.58.9 - Controllo del corretto 
funzionamento dei maniglioni e degli I14.3.58.11 - Registrazione maniglione
antipanico e lubrificazione degli C14.3.58.12 - Controllo delle parti in 
vista, delle finiture e dello strato di C14.3.58.13 - Controllare 
l'individuazione delle porte antipanico I14.3.58.14 - Regolazione del fissaggio
dei controtelai alle pareti.C14.3.58.15 - Controllo uniformità dei 
vetri e delle sigillature vetro-telaio. I14.3.58.16 - Regolazione del fissaggio
dei telai ai controtelai.C14.3.58.18 - Verificare la corretta 
funzionalita dei dispositivi antincendio; I14.3.58.19 - Verifica del corretto 
funzionamento di apertura-chiusura 02.1.11 - Rivelatori di allagamento 
I14.3.69.1 - Regolare le soglie di 
assorbimento e delle tensioni del C14.3.69.2 - Verificare che l'indicatore 
di funzionamento sia efficiente. C14.3.69.3 - Verificare la corretta 
funzionalita dei dispositivi antincendio; 02.1.12 - Rivelatori di fumo
I14.3.72.1 - Regolare le soglie di 
assorbimento e delle tensioni del 
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C14.3.72.2 - Verificare che l'indicatore 
di funzionamento sia efficiente. C14.3.72.4 - Verificare la corretta 
funzionalita dei dispositivi antincendio; 02.1.13 - Sirene 
C14.3.85.2 - Controllare l'efficienza dei
dispositivi di diffusione sonora contro C14.3.85.3 - Verificare la corretta 
funzionalita dei dispositivi antincendio; 02.1.14 - Sistema di pressurizzazione 

filtriC14.3.89.1 - Verificare il corretto 
funzionamento del gruppo e dei relativiC14.3.89.3 - Verificare la corretta 
funzionalita dei dispositivi antincendio; 02.1.15 - Tubazioni in acciaio zincato
I14.3.101.1 - Effettuare la pulizia ed 
eventualmente sostituire i filtri C14.3.101.2 - Verificare l'integrità delle
tubazioni ed in particolare la tenuta deiC14.3.101.3 - Verificare l'integrità delle
coibentazioni controllandone lo C14.3.101.5 - Effettuare la manovra di 
tutti gli organi di intercettazione C14.3.101.6 - Verificare lo stato 
generale e l'integrità ed in particolare C14.3.101.7 - Controllare e regolare il 
serraggio dei premistoppa sugli steli C14.3.101.8 - Controllare la stabilità 
dell'elemento e che il materiale 02.1.16 - Unità di segnalazione
C14.3.103.2 - Controllo dello stato 
generale e dell'integrità delle unità di C14.3.103.3 - Verificare il corretto 
posizionamento dei pittogrammi e che C14.3.103.5 - Controllare lo stato delle
batterie verificando il corretto C14.3.103.6 - Verificare la corretta 
funzionalita dei dispositivi antincendio; 
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