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13.1

13.2
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20.1

1.1a

EN 124B 125

Tubazione

di carico

Arrivo da

acquedotto

Serbatoio

adescamento

500 lt.

Gruppo di spinta

idrico potabile

Serbatoio

idrico potabile

Linea di mandata

impianto idranti antincendio

 in acciaio zincato DN 65

Linea di aspirazione

elettropompa in

acciaio zincato DN 80

Linea di aspirazione

pompa pilota in acciaio

zincato da DN 32

EN 124B 125

Tubo RK 15 Ф 20

FS17  3x1x1,5

FS17  2x1x1,5

2.00

3.80

Tubo RK 15 Ф 25

FS17  3x1x2,5

FS17  2x1x1,5

FS17  2x1x1,5

Volume riserva antincendio

Tubazione per reintegro serbatoio in

 Acciaio zincato con valvola a galleggiante

Altezza utile 1.30 m.

Acciaio DN 80

1.56 m.

Gruppo di pressurizzazione elettropompa

UNI EN 12845

Chiusino per passo d'uomo

60x60 cm

6.65 m.

Coperchio

rimovibile

Grigliato per immissione aria

24

22

21

26

23

20

15

25

2

3

8

9

1

19

6

16

10

17

14

7

4

5

13

9

18

12

11

10

Schema installazione
pompa di servizio
di alimentazione

soprabattente

9 Valvola di non ritorno

25 Scarico di troppo pieno

23 Tubazione prova portata pompa

11 Pressostato d'avviamento

12 Valvola intercettazione pressostato

13 Collegamento al pressostato d'avviamento

14 Collegamento all'impianto

16 Valvola di non ritorno in mandata

19 Regolatore di livello elettrico

24 Misuratore di portata

26 Manovuotometro

10 Manometro

15 Valvola di prova

17 Saracinesca mandata

18 Valvola di scarico

20 Pompa

21 Filtri

22 Valvola di fondo

2 Alimentazione serbatoio di adescamento

1 Serbatoio di adescamento

3 Valvola di intercettazione

5 Ricircolo a sfogo d'aria

6 Diaframma ricircolo acqua

7 Pressostato pompa in moto

8 Valvola intercettazione adescamento

4 Valvola a galleggiante

Attacco

VVF

UNI 70

Capacità utile

15 mc.

Vasca di accumulo interrata

Elettropompa

Elettropompa pilota

Installazione

soprabattente

UNI 12845

Idrante

Tubo Acciaio Zincato DN 40

posa a parete

L = 1,50 m

Idrante

Tubo Acciaio

Zincato DN 40

posa a parete

L = 1,50 m

Scarico impianto

Idrante

Tubo Acciaio

Zincato DN 40

posa a parete

L = 1,50 m

Idrante

Tubo Acciaio

Zincato DN 40

posa a parete

L = 1,50 m

Idrante

Tubo Acciaio Zincato

DN 40

posa a parete

L = 1,50 m

Idrante

Tubo Acciaio Zincato

DN 40

posa a parete

L = 1,50 m

Idrante

Tubo Acciaio

Zincato DN 40

posa a parete

L = 1,50 m

Attacco

VVF

UNI 70

Idrante

Tubo Acciaio

Zincato DN 40

posa a parete

L = 1,50 m

Idrante

Tubo Acciaio

Zincato DN 40

posa a parete

L = 1,50 m

Idrante

Tubo Acciaio

Zincato DN 40

posa a parete

L = 1,50 m

Idrante

Tubo Acciaio

Zincato DN 40

posa a parete

L = 1,50 m

Tubazione per reintegro

serbatoio adescamento

con valvola a galleggiante

Tubazione di aspirazione

Idrante

Tubo Acciaio

Zincato DN 40

posa a parete

L = 1,50 m

Punto di presa impianto zona

camerini servizi

Punto di presa impianto zona

camerini servizi

Saracinesca

Saracinesca

Saracinesca

V2

V1

VS

D1 D2

N1

N2
N3

N4
N6

N5

N7

N7P

N9

N8

N10

1

A

2

4

3

5

6

9

8

7

14

11

13

12

10

B

V3

V4

Quadro Elettrico

Scatola di derivazione IP65

Conduttura elettrica in tubo

PVC rigido

Plafoniera stagna 24W LED

Punto presa con guaina

cedevole IP55

Interruttore in esecuzione

IP65

Legenda simboli grafici

Plafoniera stagna 24W LED con batteria

tampone su circuito di emergenza

20

20.1

Legenda simboli grafici

Pianta locale
scala 1:100

Pianta Arredata
scala 1:100

Impianto elettrico
scala 1:100

Sezione schematica
scala 1:100

Prospetto frontale
scala 1:100
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